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Dok. Nr.: D-19033184

PRÜFBERICHT
Dieser Prüfbericht einschließlichder enthaltenen Prüfergebnissegilt ausschließlichfür den/die vori_iegenden Prüfgegenstand/-gegenstände und den

Umfang der durchgeführtenUntersuchungen. Auf Probenahme, Lagerung und Transport bis zur Ubergabe an die AGES hatte die Prüfstelle keinen
Ein�uss, sofern die Probenahme nicht durch die AGES erfolgte und nachstehend dokumentiert ist. Die Messunslcherheit,die sich aus der Probenahme
ergibt, ist nlcht'In der erweiterten Messunslcherheit (sofern angegeben) berücksichtigt, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Dieser Prüfbericht

darf grundsäizlich nur im Gesamtenvervielfältigt und nur mlt Zustimmung der AGES weitergegeben oder veröffentlicht werden, weiters darf nichts
hinzugefügtwerden. Es gelten die AGB der AGES.

Auftraqsnummer: 22149952
Kundennummer:
Datum des Auftrages:
Rechnungsempfänger:

Prüfberichtergeht an:

6205500
12.12.2022
Wasserverband FernwasserversorgungMühlviertel, Eckhartsbrunn 27, 4202
Hellmonsödt
FernwasserversorgungMühlviertel, Dipl.—Ing Wolfgang Aichberger
Amt der OÖ Landesregierung, Direktion Umwelt und Wassemirtschaft / Datei
über Schnittstelle
Marktgemeinde Ried in der Riedmark

Probenummer: 22149952-001

Probe eingelangt am:
Probenart:

Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:

Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

12.12.2022

Privatprobe
Trinkwasser
nicht desin�ziertes TW
Red. Routineuntersuchung
nicht desin�ziertes Trinkwasser
laut Parameterliste

Anlagenbezeichnung: WV Gde. Ried/Rdm. durch FWV-Mühlviertel
Anlagen—Id: 11181003
Probenahmestelle: Netzauslauf Feuerwehrhaus Obenberg 37
Probestellen-Nr.: 02

Probenahmedatum: 12.12.2022
Probenahmedurch: EXTERN
im Auftrag des Instituts: Ja
Probenehmer: FWV, Hr. Marksteiner
Witterung bei der Probenahme: bewölkt
Lufttemperatur (°C): -2,0
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Institut für Hydroanalytik Linz

Wieningerstraße 8, 4020 Linz AG | E, S
Leitung: Dr. Bernd Reichl

Untersuchung von—bis: 12.12.2022 — 16.12.2022

Probenahmeinformation:

, .

Parameter Ergebnis N K 7

Untersuchungsumfang
Untersuchungsumfang R — RoutinemäßigeKontrolle 1

Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser. 1

Rückschluss auf Beschaffenheit beim Diese Untersuchung lässt einen Rückschluss auf die Beschaffenheit
1Verbraucher beim Verbraucher zu.

Rückschluss auf Diese Untersuchung lässt keinen Rückschluss auf die
1Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheitzu.

Wagse'zsgäggteereitungsverfahren Aktivkohle�ltration, UV Desinfektion 1

Verteilte Wassermenge <10000,0 m3/d '

1

Versorgungsumfang Gemeindewasserversorgung 1

Prüfergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N K |

Messungen vor Ort
Wassertemperatur 10,9 grd C 2

Sensorische Untersuchung (Labor)
Färbung farblos, klar 3
Geruch ohne Besonderheiten 3
Bodensatz kein Bodensatz 3

Physikalische Parameter
Leitfähigkeit (Labor) 563 max. 2500 pS/cm 4

Mikrobiologische Parameter
koloniebildende Einheiten bei 22°C
Bebrütungstemperatur 0 max. 100 KBE/ml 5

koloniebildende Einheiten bei 37°C
Bebrütungstemperatur 0 max. 20 KBE/ml 5

Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 6
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 6
Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 7

A/Ifällig verwendeteAbkürzungen:
IPW ......... Indikatorparameterwer‘c("Richtwert") n.a. nicht auswertbar N Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW ......... Parameterwert ("Grenzwert") x Verfahren nicht akkreditiert
< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K Kommentar
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Institut für Hydroanalytik Linz

Wieningerstraße 8, 4020 Linz

Leitung: Dr. Bernd Reich!

Probenummer: 22149952-002

Probe eingelangt am:
Probenart:

Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:

Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id :

Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:

Probenahmedatum:
Probenahmedurch:
im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

12.12.2022

Privatprobe
Trinkwasser —

nicht desin�ziertes TW
Red. Routineuntersuchung
nicht desin�ziertes Trinkwasser
laut Parameterliste

WV Gde. Rieledm. durch FWV-Mühlviertel
11181003
Auslauf Volksschule Hochstraß
01

12.12.2022
EXTERN
Ja

FWV, Hr. Marksteiner

12.12.2022 - 16.12.2022

Parameter Ergebnis
'

Untersuchungsumfang
Untersuchungsumfang R - RoutinemäßigeKontrolle
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser.
Rückschluss auf Beschaffenheit beim Diese Untersuchung lässt einen Rückschluss auf die Beschaffenheit
Verbraucher beim Verbraucher zu.

Rückschluss auf
Grundwasserbeschaffenheit

Diese Untersuchung lässt keinen Rückschluss auf die
Grundwasserbeschaffenheitzu.

Angewendete
Wasseraufbereitungsverfahren

Aktivkohie�itration, UV Desinfektion

Verteilte Wassermenge <10000,0 m3/d
Versorgungsumfang Gemeindewasserversorgung

Prüfergebnisse:

Parameter 4 Ergebnis
‘

‚

'

«IPW PW Einheit

Messungenvor Ort
Wassertemperatur 12,2 grd C

Sensorische Untersuchung (Labor)
Färbung farblos, klar
Geruch ohne Besonderheiten
Bodensatz kein Bodensatz‘

Physikalische Parameter
Leitfähigkeit (Labor) 562 max. 2500 pS/cm
Mikrobiologische Parameter

Igolon_iebildende
Einheiten bei 22°C

2 max. 100 KBE/ml
ebrutungstemperatur

koloniebildende
Einheiten bei 37°C

0 max. 20 KBE/ml
Bebrutungstemperatur
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml
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Institut für Hydroanalytik Linz

Wieningerstraße 8, 4020 Linz AG | E, S
Leitung: Dr. Bernd Reichl
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iParameter Ergebnis IPW PW Einheit N K
|

Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 6

Enterokokken 0 max. 0 KBE/100mi 7

A/Ifä/lig verwendeteAbkürzungen:
IPW ......... Indikatorparametewvert ("Richtwert") n.a. nicht auswertbar N Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW ......... Parameterwert ("Grenzwert") x Verfahren nicht akkreditiert
< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=ßNertj) K Kommentar

Kommentare (Vemendete Untersuchungsverfahren):

1.) Inspektion elner Wasserversorgungsanlage:Festlegungdes Untersuchungsumfanges

2.) Bestimmung der Temperatur Im Wassergemäß ÖNORM M 6616:1994
Ext.Norm: ONORM M 6616:1994, Dok.Code:7508

3.) Methoden
|_|_nd Ergebnisangabezur Beschreibungder äußeren Beschaffenheiteiner Wasserprobegemäß ÖNORM M 6620:2012

Ext.Norm: ONORM M 6620:2012, Dok.Code:8689

4.) Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit gemäß ÖNORM EN 27888:1993 (Bezugstemperab1r:20°C)
Ext.Norm: ONORM EN 27888:1993, Dok.Code: 7511

5.) Quantitative Bestimmung der kulüvierbaren Mikroorganismengemäß EN ISO 6222:1999
Ext.Norm: EN ISO 6222:1999, Dok.Code: 10643

6.) Nachweis und Zählung von Escherichiacell und coliformen Bakterien nach EN ISO 9308—1:2014
Ext.Norm: EN ISO 9308—1:2014, Dok.Code: 10649

7.) Nachweis und Zählung von intestinalen Enterokokken — Verfahren durch Membran�ltratjon gemäß EN ISO 7899-2:2000
Ext.Norm: EN ISO 7899-2:2000, Dok.Code: 10639

Zeichnungsberechtigt:

Dipl.Ing. (FH) Birgit Huemer e.h. ----- Ende des Prüfberichts -----
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Institut für Hydroanalytik Linz

Wieningerstraße 8, 4020 Linz
_

AGI ',S
Leitung: Dr. Bernd Reichl r|\

GUTACHTEN

Das Wasser E N T S P R I C H T im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfangesden geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Gutachterin:

Dipl.Ing. (FH) Birgit Huemer

Signatuwvert

EDQLvchcgdix9gczf9ZcTOfbyth4+GDooqüf5fpbz+lWNQEXruqu5mp8lrWyanTAdjfAH
K6z+SHZiny3PXBd1QdF15Pb5Heme9DsKumCeVpZAMKivcl5Kq9eXSVGjcthzy4sFl/pF5Pj
vRoX/DlkUsthxXUZEJYVH+TZbSSrjtxlAbDuFoY4tyAlxtKAdAGVVttquXsrCDSTUqBIITO
08EirciCNr563oZqHsGnghf+qXOTfRA7TCROWSVUTqumBjxk9x7qquKßqUJH016Xg/NjYl
wabw49/yUefovETYpZ1J8mLZBEI4yFtZIj2cMYIthythN4F ==

serialNumber=586178147653 CN=Agentur für Gesundheit
Unterzeichner und Ernährungssicherheit GmbH C=AT

DamnfiZäbUTC 2022—12—16T08:40:54Z

CN=a—sign—corporate—O7,0U=a—sign—corporate—O7,0=A—
. Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr.Aus�a"en2e��kat Datenverkehr GmbH‚C=AT

SerieT�N'r.‘
“ “9848915

Meüode urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:vl.l.0
Parameter et5i-bka-moa—l . 0

Prüfinformation
Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks
finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at
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